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STOSOWANIE PRZEPUSTNICY USZCZELNIONEJ WYMAGA
SPRAWDZENIA, CZY KONSTRUKCJA WKŁADU KOMINKOWEGO

ZAPEWNIA WYSTARCZAJĄCY DOPŁYW POWIETRZA
KONIECZNEGO DO SPALANIA GAZÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE

SPALANIA DREWNA (SPALANIE WTÓRNE). W PRZYPADKU GDY
WKŁAD KOMINKOWY NIE ZAPEWNIA DOPŁYWU DODATKOWEGO

POWIETRZA (JEST SZCZELNY)

PONIEWAŻ MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH GAZÓW
POWSTAŁYCH W WYNIKU SPALANIA DREWNA

STOSOWANIE PRZEPUSTNICY

USZCZELNIONEJ JEST ZABRONIONE
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Przewód połączeniowy tego regulatora może być
wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego

autoryzowany zakład serwisowy
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1.Podstawowe parametry regulatora

Zasilanie 230V/50Hz

Zasilanie pomocnicze Akumulator 4,8V/60mAh

Pobór mocy bez obciążenia 5W

Maksymalna moc przyłączeniowa 250W

Warunki pracy 0-40  C, wilgotność 10-90% bez kondensacji

Stopień ochrony IP41

Bezpiecznik 6,3A/250V

Ilość wyjść sterujących napędem klapy lub

generatora ciągu 1 * 250W/230V/50Hz

Ilość wyjść sterujących beznapięciowych 1 * styki przełączane

Ilość wyjść sterujących napędem przepustnicy 1 * 5V/500mA/DC

Ilość czujników temperatury 2 * Termopara typu K (0 ...+1300  C )

Dokładność pomiaru temperatury 5  C

Rozdzielczość pomiaru temperatury 1  C

o

o

o

o

Wyposażenie regulatora

Opcjonalnie do regulatora można podłączyć dodatkowy osprzęt:

Regulator jest oferowany  w zestawie zapewniającym pełną obsługę paleniska. W skład zestawu
wchodzą:

-   Moduł sterujący
-   Ramka maskująca
-   Dedykowana przepustnica zimnego powietrza z uszczelnieniem ( dostępna  w trzech
średnicach:100, 120 i 150 mm )
-   Zasadniczy czujnik temperatury spalin ( termopara )

-   Dodatkowy czujnik temperatury spalin ( termopara )
-   Czujnik otwarcia drzwiczek paleniska ( kontaktron )
-   Dedykowany czujnik stężenia tlenku węgla (CO ) z sygnałem zwrotnym
-   Generator ciągu kominowego, lub siłownik napędu klapy kominowej
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Nr ref. 58.RT.01.2007/1/B

ZAKŁAD ELEKTRONICZNY TATAREK Jerzy Tatarek
ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:
wyrób: Regulator Obiegu Grzewczego

model:

( )

( )

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

PN-EN 60730-2-1: 2002 - Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego-
Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów
elektrycznych do elektrycznych urządzeń domowych.

PN-EN 60730-1: 2012 - Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego-
Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 55022: 2011 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Urządzenia informatyczne
Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych  Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru.

Zakład Elektroniczny TATAREK
ma wdrożony system zarządzania i spełnia wymagania normy:

ISO9001: 2000 CERTYFIKAT nr 133/2004 z 01.2004
Polska Izba Handlu Zagranicznego

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 12

Miejscowość wystawienia:                                                                 Przedstawiciel producenta:

Wrocław                                                                                             Mirosław Zasępa

Data wystawienia:                                                                                        Stanowisko:

17.09.2012                                                                                                Konstruktor

RT-08

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy EMC 2004/108/WE z 15 grudnia
2004 Dz. U. Nr 82 poz 556 o kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy LVD 2006/95/WE z
dnia 12 grudnia 2006r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz. U. Nr 155 poz. 1089

OM GRAFIK
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2. Zasada działania
Regulator RT-08 OM GRAFIK służy do stałej kontroli procesu palenia i jak najdłuższego utrzymania
fazy żaru w palenisku, za pomocą płynnej regulacji pracy przepustnicy doprowadzającej powietrze
do komory spalania. Dzięki obniżeniu krzywej spalania w fazie wzrostu temperatury, jej stabilizacji
na wybranym poziomie i podniesieniu przy spadku w końcowej fazie spalania regulator znacząco
wydłuża proces palenia.
Najistotniejszą zaletą tego modelu regulatora jest możliwość wyboru jednego z trzech programów
mocowych paleniska 1,2,3 ( odpowiadających mocy minimalnej, średniej i maksymalnej ) i
dobranie optymalnej temperatury pracy pod kątem warunków atmosferycznych.
Regulator ten uzyskuje z określonej dawki paliwa - optymalną porcję energii cieplnej, co znacząco
podnosi ekonomię pracy paleniska i tym samym przekłada się dla użytkownika na wymierne
oszczędności w zużyciu opału.

Praca regulatora rozpoczyna się z chwilą zamknięcia drzwiczek paleniska ( przy zastosowaniu
czujnika drzwiczek D1 ) lub przyciskiem

na panelu sterującym. Wówczas aktywowany zostaje proces spalania, kontrolowany przez
czujnik temperatury spalin T1, mający wpływ na algorytmy pracy przepustnicy doprowadzającej
powietrze do komory spalania. Po zakończeniu fazy rozpalania przepustnica jest stopniowo
przymykana i pracuje wahadłowo, utrzymując zadany zakres mocy na stałym poziomie. W
momencie spadku temperatury spowodowanego wypaleniem wsadu, przepustnica jest stopniowo
przymykana, tak by jak najdłużej utrzymać temperaturę paleniska. Z chwilą osiągnięcia fazy żaru
dopływ powietrza jest całkowicie zamykany i jednocześnie jest sygnalizowana konieczność
dołożenia opału. W tej fazie również realizowane są czasowe przedmuchy paleniska,
zabezpieczające je przed niebezpiecznym gromadzeniem się szkodliwych gazów w komorze
spalania.
W sytuacjach alarmowych ( również w przypadku zaniku napięcia ) przepustnica jest całkowicie
otwierana, tak by zapewnić pełne, bezpieczne dopalenie wsadu paliwowego. Dodatkowo regulator
pozwala na współpracę z dedykowanym kontrolerem stężenia tlenku węgla (CO) , który zapewnia
pełne bezpieczeństwo pracy nawet najbardziej skomplikowanych systemów grzewczych.

w przypadku braku zastosowania czujnika drzwiczek-

Zalety optymalizatora spalania:
- ograniczenie maksymalnej temperatury spalania
- możliwość wyboru dogodnej dla użytkownika optymalnej mocy kominka
- wydłużenie procesu palenia
- ograniczenie maksymalnej temperatury paleniska
- obniżenie zużycia paliwa
- wydłużenie czasu eksploatacji wkładu kominkowego
- zamknięcie dopływu powietrza po zakończeniu palenia (zapobieganie wychładzaniu paleniska i
pomieszczeń)
- współpraca z czujnikiem CO (otwarcie przewietrzania w przypadku alarmu)
- optymalny regulator do obsługi systemów z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła, oraz
instalacji DGP i krążków akumulacyjnych !

Regulator może sterować kominkiem bez czujnika otwarcia drzwiczek. W takim
przypadku wykorzystywany jest przycisk klawiatury „ ”.START

Przykłady haseł:
1. Regulator został zainstalowany z wyłączonym hasłem. Użytkownik może wprowadzić własne
hasło np. „1234”. Od tego momentu ważnych parametrów nie da się zmienić bez odblokowania
hasła (tzn. ponownego ustawienia hasła „1234”) Po dokonaniu zmian istotnych parametrów
użytkownik może pozostawić regulator „odblokowany”, ustawić dowolne nowe hasło lub
wprowadzić „9999” co spowoduje ponowne aktywowanie hasła „1234”

2. Producent przekazał regulator z ustawionym hasłem. Użytkownik nie ma możliwości
ingerowania w istotne parametry. Serwis ma możliwość zmiany nastaw za pomocą własnego
„tajnego” hasła. Serwisant na koniec wprowadza swoje „tajne” hasło lub „9999”, użytkownik nadal
nie ma dostępu do istotnych parametrów

3. Producent przekazał regulator z ustawionym hasłem. Użytkownik nie ma możliwości
ingerowania w istotne parametry. Serwisant ma możliwość zmiany nastaw za pomocą własnego
„tajnego” hasła. Serwisant na koniec pozostawia regulator „odblokowany”. Użytkownik ma dostęp
do istotnych parametrów, może wprowadzić własne hasło jak w przykładzie nr 1.

4. Producent przekazał regulator z ustawionym hasłem. Użytkownik nie ma możliwości
ingerowania w istotne parametry. Serwisant ma możliwość zmiany nastaw za pomocą własnego
„tajnego” hasła. Serwisant na koniec ustawia hasło np. „1234” i ujawnia je użytkownikowi.
Użytkownik ma dostęp do istotnych parametrów, ale bez znajomości hasła inne osoby nie mogą
dokonywać zmian.

5. Użytkownik ma odblokowany regulator lub własne hasło. Serwisant decyduje, że użytkownik
jednak nie powinien mieć dostępu do istotnych parametrów. Serwisant blokuje regulator swoim
„tajnym” hasłem powoduje to skasowanie hasła użytkownika i zablokowanie regulatora

6. Serwisant nie musi znać hasła użytkownika. Zawsze może posłużyć się swoim „tajnym” hasłem
a na koniec zablokować „9999” co spowoduje ponowne aktywowanie hasła użytkownika

7   UWAGI PRODUCENTA

! ! !

! ! !

.

PRODUCENT REGULATORA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKŁE Z
NIEPRAWIDŁOWEGO JEGO UŻYTKOWANIA, USZKODZEŃ MECHANICZNYCH
REGULATORA I OSPRZĘU Z NIM WSPÓŁPRACUJĄCEGO, ORAZ USZKODZEŃ

SPWODOWANYCH NIEPRAWIDŁOWYM PODŁĄCZENIEM, A TAKŻE
USZKODZENIAMI WYWOŁANYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
( PRZEPIĘCIA SIECIOWE, WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE )

!

!

HASŁO „9999” MA ZNACZENIE SPECJALNE  POWODUJE PONOWNE
AKTYWOWANIE POPRZEDNIEGO HASŁA (JEŚLI BYŁO USTAWIONE) BEZ JEGO
UJAWNIANIA

HASŁO SERWISU PRODUCENTA JEST STAŁE, NIEZALEŻNE OD HASŁA
UŻYTKOWNIKA - NIE POWINNO BYĆ UJAWNIANE UŻYTKOWNIKOWI. ZAMIAST
TEGO SERWIS MOŻE USTAWIĆ UŻYTKOWNIKOWI JEGO WŁASNE HASŁO.
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Załączony przekaźnik STEROWANIE

Wskazanie górnego czujnika CWU

Wskazanie dolnego czujnika CWU

Wskazanie czujnika kominka

CO   *

KOM ?CWU

80
o

73
o

68
o

Rys.1 Poglądowe schematy zastosowania regulatora

T1-
T2-
D1-
PP-
K1-

Czujnik temperatury spalania
Dodatkowy czujnik temperatury  (opcja)
Czujnik otwarcia drzwiczek paleniska (opcja)
Sterowana przepustnica powietrza
Napęd klapy ciągu kominowego (opcja)

Do prawidłowego montażu urządzenia konieczne będą:
- wkrętak z izolacją elektryczną 2,5 mm z końcówką płaską
- wkrętak z izolacją elektryczną 2,5 mm z końcówką krzyżakową no.0
Przydatne mogą być również:
- cążki z cienkimi końcówkami i izolacją elektryczną uchwytów

- przewód doprowadzający zasilanie:
- przewód przepustnicy: przedłużanie

przewodu)
- przewód siłownika klapy 230V:  linka
- przewód przyłączeniowy do styku STEROWANIE: eń )
- czujnik termopary: średnica płaszcza  3,2 mm długość przewodu - 3 mb

3  Informacje dotyczące montażu regulatora RT-08 OM

3 Zalecane przewody służące do podłączenia urządzeń peryferyjnych do
regulatora:

.

.1

linka 3 x 0,75 mm²

3 x 0,75 mm²

3 x 0,5 mm² dł. fabryczna: 3 m (nie zalecane

2 x 0,5 mm² ( długość bez ogranicz

Przedłużanie przewodu czujnika termopary jest niedopuszczalne, a jeżeli takowe okazuje
się niezbędne - konieczny jest zakup przewodu przedłużającego ze złączem o odpowiednich

parametrach, bądź całego przewodu z czujnikiem o odpowiedniej długości!
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PARAMETRY POZIOMU 3
PARAMETRY MOŻNA ZMIENIAĆ PRZY ODBLOKOWANYM HAŚLE

NR NAZWA ZAKRES WARTOŚĆ
FABRYCZNA

NASTAWA FUNKCJA

50 Tryb pracy
K1

1…5 1 Typ układu zwiększania ciągu kominowego K1 (patrz
p.2.5)
1..3 Klapa MAC

4 Generator ciągu
5 Wentylacja

51 T.K1 200..1000 oC 700 oC Temp. spalania powodująca przełączenie klapy
obejścia. Uaktywnienie bloku MAC (dla opcji
<50>=1…3) (patrz p.2.5)

52 t.K1 0…20 min 1 min Czas, przez który jest załączony generator ciągu po
zamknięciu drzwiczek paleniska (dla opcji <50>=4)
(patrz p.2.5)

12 Typ
Czujnika

Drzwiczek

1…2 1 1 Czujnik rozwierny (przy drzwiczkach zamkniętych
zaciski D1 rozwarte)
lub brak czujnika drzwiczek
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Montaż regulatora należy przeprowadzić z należytą starannością, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (urządzenia elektryczne), oraz zachowaniem
ostrożności podczas dokręcania styków w kostkach przyłączeniowych regulatora podczas
montażu przewodów, tak aby nie doszło do mechanicznego ich uszkodzenia na skutek użycia
zbyt dużej siły.

CZUJNIK TERMOPARY posiada naniesiony laserem znacznik na płaszczu zewnętrznym
oznaczający maksymalną głębokość instalacji w elemencie, w którym będzie dokonywany

pomiar temperatury !!!
Niewłaściwy montaż czujnika może prowadzić do jego przedwczesnego zużycia !!!

!► Regulator powinien się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie kominka, tak aby zapewnić
stały podgląd parametrów pracy instalacji i jak najszybsze przekazanie informacji w
wypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii.

!► W celu zabezpieczenia regulatora przed nadmierną temperaturą panującą w pobliżu
wkładu - regulator nie powinien być montowany w samej obudowie kominka, za wyjątkiem
miejsc specjalnie do tego przygotowanych pod kątem zabezpieczenia temperaturowego.
Zbyt wysoka temperatura otoczenia regulatora, może z czasem wpływać niekorzystnie na
żywotność niektórych podzespołów i tym samym prowadzić do przedwczesnego ich zużycia.

!► Przepustnica dolotowa nie powinna być instalowana bliżej niż 1 m od wlotu powietrza do
kanału dolotowego, ze względu na zabezpieczenie jej przed zbyt niską temperaturą.

!► Przed montażem całości osprzętu, należy przewidzieć pozostawienie otworów rewizyjnych
w samej obudowie kominka, które zapewnią prosty i nieskomplikowany dostęp do osprzętu
peryferyjnego regulatora przepustnicy zimnego powietrza (PP) i czujników temperatury (T1 i
T2). Pozwoli to w przyszłości na dokonanie okresowego przeglądu czystości skrzydła
przepustnicy, jak również zapewni bezproblemowy dostęp do czujnika temperatury w
przypadku jego awarii bądź uszkodzenia.

WAŻNE!

o rozłączeniu przewodów napięciowych od regulatora!!!

DO REGULATORA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD
UZIEMIAJĄCY !!!

Przed montażem regulatora należy upewnić się czy jest zapewnione bezpieczne doprowadzenie
zasilania do budynku, natomiast w przypadku jeżeli do budynku jest doprowadzone czasowo
napięcie „budowlane”, należy pamiętać w momencie jego przełączania na napięcie właściwe

19

PARAMETRY POZIOMU 2
PARAMETRY MOŻNA ZMIENIAĆ PRZY ODBLOKOWANYM HAŚLE

NR NAZWA ZAKRES WARTOŚĆ
FABRYCZNA

NASTAW
A

FUNKCJA

20 T.MAX 400..1300 0C 800 oC Maksymalna temperatura kominka T1. Po jej
przekroczeniu załączy się sygnalizacja alarmowa a
przepustnica przymknie się do położenia
określonego następnym parametrem <21>
„P.T.MAX”. Ustawienie wartości 1300 0C
oznacza, zablokowanie kontroli T.MAX.

21 P.T.MAX 5…50 % 10 % Stopień otwarcia przepustnicy, gdy temperatura
przekroczy <20> „T.MAX”

22 t.F1 1…30
min

1 min Opóźnienie startu regulacji (czas trwania fazy F1)

23 T.F? 10…1250 oC 45 oC Temperatura restartu po włączeniu zasilania. Jeśli
po włączeniu zasilania regulatora temperatura w
palenisku jest wyższa niż „T.F?” to nastąpi
automatyczny start (przejście do F1)

24 t.F? 1…10
min

1 min Po tym czasie nastąpi przejście do fazy spoczyn-
kowej F0 jeśli nie zostanie osiągnięta temperatura
„.T.F?”

26 T.F2 50…1250 oC 400 oC Temperatura zakończenia fazy rozpalania F2
30/1 T.F3/1 50…1250 oC 250 oC Temperatura Fazy F3 przy mocy=1

30/2 T.F3/2 50…1250 oC 300 oC Temperatura Fazy F3 przy mocy=2

30/3 T.F3/3 50…1250 oC 350 oC Temperatura Fazy F3 przy mocy=3

32 dT.F3 10…200 oC 50 oC Max wzrost temperatury w Fazie F3
34 dT.F3-F4 -10…-300 oC -30 oC Spadek temperatury w stosunku F3 oznaczający

rozpoczęcie Fazy F4
36 t.F4 1…10 min 2 min Czas trwania warunku „dT.F3-F4” konieczny do

zakończenia F3 i przejścia do F4
38 T.F5 50…1250 oC 150 oC Temperatura rozpoczęcia Fazy F5
39 t.F5 1…60 min 10 min Czas trwania Fazy F5
40 t.F6 0…10 min 1 min Czas trwania Fazy F6. Czas przedmuchu. Otwarcie

przepustnicy i dopalenie gazów spalinowych
42/1 Pmax.F3/1 0…100 % 60 % MAX stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 przy

mocy=1
42/2 Pmax.F3/2 0…100 % 65 % MAX stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 przy

mocy=2
42/3 Pmax.F3/3 0…100 % 70 % MAX stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 przy

mocy=3
43/1 Pmin.F3/1 0…100 % 10 % MIN stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 przy

mocy=1
43/2 Pmin.F3/2 0…100 % 10 % MIN stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 przy

mocy=2
43/3 Pmin.F3/3 0…100 % 10 % MIN stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 przy

mocy=3
44 P.F5 0…100 % 5 % stopień otwarcia przepustnicy na początku fazy F5
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3 Podłączenie regulatora.2

18

Rys.3 Schemat instalacji elektrycznej

T1- . Termopara typu K (przewód o wyższym potencjale koloru
zielonego, o niższym  biały) . Zasadniczy czujnik temperatury, mający bezpośredni wpływ na
algorytmy pracy regulatora.

T2- . Termopara typu K (przewód o wyższym potencjale koloru
zielonego, o niższym  biały). Czujnik dodatkowy, podający wyłącznie odczyt temperatury w
dowolnym punkcie  bez wpływu na algorytmy pracy regulatora.

PP- firmy TATAREK
D1-

Rodzaj czujnika określa parametr „<12> Typ Czujnika Drzwiczek”
- Zastosowany czujnik zwierny (przy drzwiczkach zamkniętych zaciski D1 zwarte),
ustawić <12>=2.
- Zastosowany czujnik rozwierny (przy drzwiczkach zamkniętych D1 rozwarte), ustawić <12>=1.
- Przy braku czujnika drzwiczek pozostawić zaciski D1 niepodłączone i ustawić <12>=1

lub zewrzeć zaciski D1 i ustawić <12>=2 .
K1- generatora ciągu lub obejścia układu akumulacji ciepła
X3-

Wejście „+” ma wyższy potencjał (ważne dla układów typu Otwarty Kolektor). Zwarcie zacisków
oznacza przekroczenie dopuszczalnego stężenia CO.
Przy braku kontroli CO pozostawić zaciski niepodłączone.

Główny czujnik temperatury spalania

Dodatkowy czujnik temperatury

(opcja)
Przepustnica powietrza
Czujnik otwarcia drzwiczek paleniska (opcja).

Napęd klapy (opcja)
Urządzenie kontrolujące stężenie CO.

(opcja)

PARAMETRYPOZIOMU1
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4.  Praca regulatora

4.1  Czujniki temperatury

4.2  Moc kominka

4.3  Przepustnica powietrza

Regulator kontroluje proces spalania w następującym cyklu:

1. Faza spoczynkowa. Regulator oczekuje na otwarcie drzwiczek i przygotowanie
paliwa do kolejnego palenia . W stanie F0 przepustnica jest zamknięta.
2. Faza przejściowa. Po włączeniu zasilania regulator czeka na ustabilizowanie
warunków i decyduje czy przejść do F0 (jeśli palenisko jest wygaszone) czy F1 (start jeśli
palenisko jest rozpalone). W stanie F? przepustnica jest otwarta.
3. Otwarcie Drzwiczek. Przepustnica jest w pełni otwarta.
4. Faza startu. Po załadowaniu paliwa i jego zapaleniu zamykamy drzwiczki paleniska.
Jest to sygnał dla regulatora, że rozpoczęto cykl spalania. Przepustnica jest w pełni otwarta.
5. Faza rozpalania. Po rozgrzaniu komina i osiągnięciu temperatury granicznej
następuje przejście do F3
6. Faza spalania. Stabilizacja temperatury spalania w zależności od wybranej mocy
kominka.
7. Faza obniżania temperatury. Przepustnica jest stopniowo przymykana.
8. Faza żaru. Sygnalizacja konieczności uzupełnienia paliwa.
9. Faza usuwania gazów spalinowych. Następuje otwarcie przepustnicy a następnie jej
zamknięcie i przejście do fazy spoczynkowej.

!►

Czujnikami temperatury są termopary typu K, które mogą mierzyć temp. od 0  C do max 1300  C
(w zależności od wykonania). Czujnik temperatury spalania T1 należy zamontować w górnej
części paleniska (o ile producent przewidział miejsce dokonania takiego pomiaru, lub nad
wylotem spalin z paleniska.
Czujnik T2 (wyposażenie opcjonalne) monitoruje temp. w dowolnym miejscu systemu, np. temp.
masy akumulacyjnej..

Użytkownik decyduje o mocy grzewczej kominka. Ma do wyboru trzy stopnie mocy (max),
z którymi powiązane są odpowiednie parametry temperaturowe fazy spalania właściwego F3.

Przepustnica montowana jest na dopływie zimnego powietrza do komory spalania. Położenie
skrzydła przepustnicy wylicza regulator w zależności od przebiegu procesu spalania. Zmiana
położenia realizowana jest  przez napęd przepustnicy w cyklach 20 sekundowych.
Przepustnica może pracować w dowolnym położeniu  może być zamontowana zarówno w pionie
jak i poziomie.
! W stanie wyłączenia (również zaniku zasilania) proces spalania nie jest kontrolowany. Aby
zapobiec możliwości wzrostu stężenia CO (trujący czad) w przypadku niepełnego spalania przed
osiągnięciem fazy żaru, przepustnica jest całkowicie otwierana.

F0 / Fstop

F?

Fx
F1

F2

F3

F4
F5
F6

Regulator może sterować paleniskiem bez czujnika otwarcia drzwiczek. W takim
przypadku wykorzystywane są przyciski klawiatury.

1/2/3

o o
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4.4  Zwiększanie ciągu kominowego
W czasie rozpalania, gdy komin jest zimny, jego ciąg może być niewystarczający. Regulator  ma
możliwość sterowania układem zwiększania ciągu kominowego za pomocą wyjścia K1. Do tego
wyjścia może być podłączony generator ciągu lub wentylacja mechaniczna. W zależności od
zastosowanego siłownika i  od ustawienia parametru „<50> Układ zwiększania ciągu
kominowego” mamy następujące możliwości:

Wariant 1:

Parametr „<50> Układ zwiększania ciągu kominowego”=4. Do wyjścia K1 jest podłączony
wentylator generatora ciągu kominowego. Generator załączy się po otwarciu drzwiczek kominka
(konieczny czujnik otwarcia drzwiczek) a wyłączy po 1 minucie (parametr „<52> Czas K1”) od
ich zamknięcia.

Wariant 2:

Parametr „<50> Układ zwiększania ciągu kominowego”=5. Do wyjścia K1 jest podłączona
wentylacja. Wentylacja wyłączy się po otwarciu drzwiczek kominka (konieczny czujnik otwarcia
drzwiczek) a złączy po 1 minucie (parametr „<52> Czas K1”) od ich zamknięcia.

5. Ekran ustawiania parametrów6
Na pierwszym ekranie parametrów znajduje się nazwa „Poziom Parametrów” z przyporządkowaną
wartością „0” co oznacza, ze parametry nie są dostępne. Po zmianie poziomu na „1” „2” „3” lub „4”
kolejne ekrany pokazują wartości parametrów. Ostatni ekran zawiera „****” po którym następuje
zakończenie funkcji ustawiania parametrów i powrót do opisanych wcześniej ekranów.

! ! !

!!!

! ! !

PARAMETRY DOSTOSOWUJĄ REGULATOR DO WŁAŚCIWOŚCI PALENISKA, A
ICH ZMIANA POWINNA BYĆ UZGODNIONA Z PRODUCENTEM PALENISKA, ORAZ

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA MONTAŻ PALENISKA I

WYKONANIE SYSTEMU GRZEWCZEGO ! ! !

NIEPRZEMYŚLANE ZMIANY MOGĄ SPOWODOWAĆ NIESTABILNĄ I
NIEEFEKTYWNĄ PRACĘ SYSTEMU, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH

DOPROWADZIĆ DO JEGO USZKODZENIA
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5. Ekran historii spalania4
Na tym ekranie można zobaczyć historię procesu spalania. Ekran nie jest widoczny gdy kominek
pracuje w trybie ręcznym „MANUAL”. Start rejestracji następuje z początkiem fazy F1 a koniec
po zakończeniu  F6. Temperatura jest rejestrowana przez czas określony parametrem <15>”Czas
rejestracji”. Początek rejestracji zaczyna się od temperatury 0  C co stanowi znacznik nowego
cyklu palenia (patrz rys. poniżej). Przy każdorazowym zatrzymaniu cyklu palenia i jego
wznowieniu (czy to manualnie, czy za pośrednictwem czujnika drzwiczek)  na wykresie będzie
nanoszony znacznik rozpoczęcia kolejnego cyklu palenia.

o

Przycisk WYBIERZ        powoduje przejście do kolejnych ekranów.

5. Ekran informacyjny5

Na tym ekranie są informacje o stanie obwodów podłączonych do regulatora.

Przycisk WYBIERZ         powoduje przejście do kolejnych ekranów.

Wariant 3

Parametr „<50> Układ zwiększania ciągu kominowego”=3. W stanie spoczynku wyjście K1 jest
wyłączone. Klapa jest skierowana na komin. Po osiągnięciu zadanej temperatury („<51> Temp.
K1” )  regulator załącza wyjście „K1” powodując przekierowanie gazów spalinowych do MAC.
Po zakończeniu spalania, K1 jest wyłączane. Klapa ponownie skierowana na komin.

Wariant 4

Parametr „<50> Układ zwiększania ciągu kominowego”=4. Do wyjścia K1 jest podłączony
wentylator generatora ciągu kominowego. Generator załączy się po otwarciu drzwiczek kominka
(konieczny czujnik otwarcia drzwiczek) a wyłączy po 1 minucie (parametr „<52> Czas K1”) od
ich zamknięcia.

Wariant 5

Parametr „<50> Układ zwiększania ciągu kominowego”=5. Do wyjścia K1 jest podłączona
wentylacja. Wentylacja wyłączy się po otwarciu drzwiczek kominka (konieczny czujnik otwarcia
drzwiczek) a złączy po 1 minucie (parametr „<52> Czas K1”) od ich zamknięcia.
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5. Ekran ręcznej pracy paleniska3
Przejście do trybu pracy ręcznej „MANUAL”, o czym przypomina mruganie lampki statusowej
(1), umożliwia przejęcie kontroli nad procesem spalania. Przepustnica otwiera się na 100%. Od
tego momentu możliwe jest ręczne wysterowanie przepustnicy:       powoduje zamykanie (jeden
krok 10%) a         otwieranie o tę sama wartość procentową.
Przyciskiem         można cyklicznie zmienić sterowany obwód na załączanie układu
zwiększającego ciąg kominowy, przekaźnik STEROWANIE/ALARM i ponownie przepustnicę.
Wybrany obwód mruga na ekranie wyświetlacza.
Podobnie jak dla przepustnicy przyciskiem        załączamy  i        wyłączamy wybrany obwód.

Przejście do pracy „MANUAL” może być zabronione jeśli parametr poziomu 3 <17>„Manual”
jest ustawiony na „WYŁ”

!

!

!

W trybie MANUAL nie należy całkowicie zamykać przepustnicy przed osiągnięciem fazy
żaru, ponieważ może doprowadzić to do niebezpiecznego wzrostu stężenia CO (trujący
czad)!!!

W trybie MANUAL nie należy całkowicie zamykać przepustnicy przed osiągnięciem fazy
żaru, gdyż może to powadzić do nadmiernego gromadzenia gazu drzewnego, który w
momencie podsycenia paleniska może doprowadzić do wybuchu paleniska !!!

Powrót do pracy automatycznej następuje po przyciśnięciu „F1”(3).

Przycisk WYBIERZ       powoduje przejście do kolejnych ekranów.

4.5 Dodatkowe funkcje regulatora

5  Obsługa regulatora

- Do regulatora można podłączyć zewnętrzne urządzenie kontrolujące stężenie tlenku węgla
(CO). W przypadku wykrycia zagrożenia otworzy się przepustnica powietrza poprawiając
wentylację pomieszczenia, dodatkowo włączy się sygnalizacja alarmu w regulatorze.

- Regulator załączy wyjście ALARM w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury
paleniska (T1) lub przekroczenia stężenia CO.

- Możliwość wykorzystania styku napięciowego do opcjonalnego napędu klapy kominowej
K1 lub generatora ciągu kominowego

Na panelu sterowania (Rys.2) znajdują się elementy kontrolujące pracę regulatora.
.

Rys.2Widok panelu sterowania
1.Lampka statusu regulatora:

o     awaria - czerwona

owy #' czenie- pomara . czowa

opracy w trybie r + cznym MANUAL-mruga zielona

ospalanie automatyczne

faza F1-F4
-

( wieci zielona

faza F5-F6 - mruga zielona
fazy pozosta

# e - nie ( wieci

2.Wy ( wietlacz graficzny

3.Przycisk
4.Przycisk zwi + kszania warto ( ci

5.Przycisk zmniejszania warto ( ci

6.Przycisk zatwierdzania zmian
7.Przycisk wyboru parametru

8.Przycisk

!
!

!

F1/Za ! -Wy

!

F2/ESC
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5. Ekran automatycznej pracy paleniska2
Ekran umożliwia kontrolę pracy regulatora. Na ekranie narysowana jest krzywa spalania.
Zaczernione numery faz oznaczają historię procesu spalania.

! Moc kominka zmieniamy przyciskając lub na wyświetlaczu cyklicznie zmieni się P1(moc

miń), P2 (moc średnia), P3 (moc max).

W trybie pracy automatycznej z zastosowaniem czujnika drzwiczek - każde otwarcie drzwiczek
powoduje ustawienie przepustnicy na 100% a zamknięcie drzwiczek start cyklu palenia zaświeci
się zielona lampka (1). Jeśli palenisko pozostanie zimne to po czasie <22>+<24> (patrz parametry)
regulator zamknie przepustnicę i przejdzie do stanu spoczynkowego. Podobnie zachowa się
regulator w przypadku załączenia zasilania.

Przycisk WYBIERZ powoduje przejście do kolejnych ekranów.

!

!

!

!

Przy pracy bez czujnika otwarcia drzwiczek do sterowania służy klawiatura.
Naciśnięcie spowoduje otwarcie przepustnicy i rozpoczęcie cyklu. Najkorzystniej przed

każdym otwarciem drzwiczek nacisnąć , co spowoduje całkowite otwarcie przepustnicy

(żeby uniknąć zadymienia). Po zapaleniu paliwa i zamknięciu drzwiczek należy ponownie

przycisnąć , co spowoduje restart cyklu spalania.

Regulator może pracować w trybie automatycznym lub manualnym (sterowanie ręczne).

Dłuższe przyciśnięcie ok. 2 sek powoduje przejście do trybu manualnego.

Osiągnięciu fazy żaru F5 towarzyszy przerywany sygnał dźwiękowy (można skasować

przyciskiem USTAW , mrugający numer fazy na zmianę z symbolem płomienia oraz mruganie

zielonej lampki (1) co sygnalizuje konieczność uzupełnienia paliwa w przypadku kontynuacji

palenia.

Aby wyłączyć regulator należy przycisnąć ZAŁ/WYŁ i przytrzymać przez ok. 2sek. Ponowne

załączenie regulatora nastąpi po przyciśnięciu dowolnego przycisku.

!

!

!

W stanie wyłączenia świeci się jedynie pomarańczowa lampka kontrolna (7) stanu czuwania a
na wyświetlaczu graficznym podana jest temperatura  kominka. Przepustnica jest otwarta a
wyjścia wyłączone. Załączenie regulatora nastąpi po przyciśnięciu dowolnego przycisku
lub

Aby wyłączyć regulator należy przycisnąć i przytrzymać przez ok. 1sek. Przy załączonym
regulatorze przycisk F1 może mieć dodatkowe znaczenie, jeśli przy nim wyświetlana jest  ikonka.
Stan urządzenia prezentowany jest na wyświetlaczu graficznym (2). Wyświetlane ekrany
informują o pracy urządzeń, temperaturze czujników, umożliwiają zmianę parametrów itp.
Zmianę ekranu dokonuje się naciskając przycisk WYBIERZ (7). Jeśli jest to ekran umożliwiający
zmianę parametru należy przycisnąć USTAW (6). Zacznie mrugać pole parametru, którego
wartość można zmienić przyciskając „+” (4) lub „-” (5). Przyciskiem USTAW (6) zatwierdzamy
zmiany - pole parametru przestaje mrugać.
Stan urządzenia prezentowany jest na wyświetlaczu graficznym (2). Wyświetlane ekrany
informują o pracy urządzeń, temperaturze czujników, umożliwiają zmianę parametrów itp.
Zmianę ekranu dokonuje się naciskając przycisk WYBIERZ     . Jeśli jest to ekran umożliwiający
zmianę parametru należy przycisnąć USTAW     . Zacznie mrugać pole parametru, którego
wartość można zmienić przyciskając      lub        Przyciskiem USTAW zatwierdzamy zmiany
- pole parametru przestaje mrugać.

Zmieniony parametr niepotwierdzony w przeciągu 30 sekund nie jest przyjęty przez regulator

pole przestaje mrugać i przywracana jest poprzednia jego wartość.

Przycisk        - ESC (8) powoduje zaniechanie bieżącej czynności i przejście do ekranu pracy

regulatora.       może mieć dodatkowe znaczenie, jeżeli na ekranie jest przy nim wyświetlana
zadaniowa ikonka.

w przypadku wystąpienia sytuacji ALARMOWEJ (uszkodzenie czujnika temp.,
przekroczenie max temp.kominka, zagrożenie czadem)

5.1 Ekran alarmów
Ekran nie jest widoczny dopóki nie zaistnieje jedna z sytuacji alarmowych:
1. Uszkodzenie czujnika temperatury T1. Pojawia się napis „Awaria Czujnika Temperatury

Kominka”.
2. Uszkodzenie wewnętrznego czujnika temp. odniesienia - napis „Awaria Pomiaru

Temperatury“
3. Zgłoszenie przekroczenia stężenia CO (trujący czad) przez zwarcie zacisków X1 - napis

„Zagrożenie Czadem“
4. Przekroczona temperatura max kominka  napis „Przekroczenie Dopuszczalnej Temp.

Kominka”

! Sytuacji alarmowej towarzyszy przerywany sygnał dźwiękowy, który można skasować
dowolnym przyciskiem.
Przycisk WYBIERZ           powoduje przejście do kolejnych ekranów.


